- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor

(- yellow mark = closed gate)

170

Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required onsite!)

Glasern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components

are not included in the delivery!)

A\

Beide Stellmotoren werden

parallel geschaltet und durch

ein einziges Vorrang 2P

Signal gesteuert!

(Both motors are controlled in
parallel by a single priority 2P signal!)

m

Heizbetrieb U stromlos
¢ . (heating mode U deactivated)

Warmwasserladung O aktiviert
. (hot water prep. O activated)
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- Synchronisation in Mittelstellung 45°

(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)
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